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Chapitre I : Dispositions générales

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT

Le présent réglement définit les conditions auxquelles sont soumis les déversements des
eaux dans les réseaux et ouvrages d’assainissement collectif de la commune de Bougival et du
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Bougival (SIARB) sur la commune
de Bougival.

Il définit également les conditions d’installation et de suivi des dispositifs
d’assainissement non collectif.

Ce reglement est applicable aux usagers des réseaux et des ouvrages communaux et
infercommunaux. ainsi qu’aux usagers disposant d'un dispositif d’assainissement non
collectif.

Ce reglement précise notamment les droits et les obligations de chacun ainsi que les
modalités de branchement aux réseaux communal et intercommunal.

ARTICLE 2 : AUTRES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions du présent réglement sont conformes aux lois et réglements en
VIgUeur, a savoir :
- aux articles L.1331-1 4 L.1331-11 du code de la santé publique (annexe n°1) :

- aux articles L.2224-1 a L.2224-12 du code des collectivités territoriales (annexe
n°2):

- aux articles D.2335-15 a R.2333-132 du code des collectivités territoriales (annexe
n°2):

Les usagers sont soumis. en oufre, aux dispositions du présent réglement
d’assainissement collectif pour ce qui n’est pas réglé par ces textes.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Conformément a I"article L.2224-7 du code des collectivités territoriales (annexe n°2).
tout service chargé en tout ou partie de la collecte. du transport ou de l’épuration des eaux
usees constitue un service d’assainissement.

La collecte des eanx usées et pluviales, ainsi que leur transport jusqu’aux ouvrages
du STARB sont assurés par les réseaux et ouvrages communaux.

Dans ce cadre. le service chargé de la gestion de ces dispositifs communaux est désigné
ci-apres par le « service d’assainissement collectif communal ».

Selon ses statuts, le SIARB assure la construction, entretien et ’exploitation des
ouvrages infercommunaux nécessaires au fransport des eaux usées et des eaux pluviales.

Dans ce cadre, le service chargé de la gestion de ces ouvrages intercommunaux est
désigné ci-aprés par le « service d’assainissement collectif syndical ».

ARTICLE 4 : CATEGORIES D' EAUX ADMISES AU DEVERSEMENT

Tl appartient au propriétaire du fond desservi et a I'occupant usager de 1’eau de se
renseigner aupres des services techniques communaux sur la nature du systéme
d’assainissement desservant sa propriéte.

4.1. Systéme séparatif
Le réseau est dit « séparatif » lorsque deux canalisations collectent séparément les eaux
usées et les eaux pluviales.

4.1.1. Déversements dans le réseau séparatif eaux usées
Sont susceptibles d’étre déversées dans le réseau séparatif eaux usées :

¢ les eaux usées domestiques définies & 'article 14 du présent réglement

¢ les eaux usées non domestiques (issues geénéralement des établissements industriels.
artisanaux, commerciaux et agricoles) définies a T'article 30 du présent réglement. Le
déversement de ces eaux fait notamment 1’objet d’une autorisation spéciale du service
d’assainissement collectif concerné : le service d’assainissement collectif communal si le
déversement a lieu dans le réseau communal. les services d’assainissement collectif
communal et syndical s’il a lieu dans le réseau intercommunal. Cette autorisation est révisable
chaque année calendaire.

4.1.2. Déversements dans le réseau séparatif eaux pluviales
Sont susceptibles d’étre déversées dans le réseau pluvial :

¢ les eaux pluviales définies a 1’article 40 du présent réglement :

4 certaines eaux usées non domestiques, prétraitées ou non, mais dont la qualité est
telle qu’il est inutile de les diriger vers un ouvrage d’épuration. Le déversement de ces eaux
fait notamment I’objet d’une autorisation spéciale entre 1'établissement concemné et le service
d’assainissement collectif concerné : le service d’assainissement collectif communal si le
déversement a lieu dans le résean communal, les services d’assainissement collectif
communal et syndical 71l a lieu dans le réseau intercommunal. Cette autorisation est révisable
chagque année calendaire.

4.2. Systeme unitaire

Le réseau est dit « unitaire » lorsqu’une seule canalisation collecte les eaux usées et les
eaux pluviales.

Sont susceptibles d'étre déversées dans le réseau unitaire :

our les eaux usées :
+ les eaux usées domestiques définies a Iarticle 14 du présent reglement :
¢ les eaux usées non domestiques (issues géneralement des établissements
industriels. artisanaux. commerciaux et agricoles) définies a I’article 30 du présent
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réglement. Le déversement de ces eaux fait notamment 1’objet d’une autorisation
spéciale du service d’assainissement collectif concerné : le service d’assainissement
collectif communal si le déversement a lieu dans le réseau communal, les services
d’assainissement collectif communal et syndical s'il a lieu dans le réseau
intercommunal. Cette autorisation est révisable chaque année calendaire.

e pour les eaux pluviales :

¢ les eaux pluviales définies a I’article 40 du présent réglement :

# cerfaines eaux usées non domestiques, prétraitées ou non, mais dont la
qualité est telle qu’il est inutile de les diriger vers un ouvrage d’épuration. Le
déversement de ces eaux fait notamment I’objet d’une autorisation spéciale entre
I’établissement concerneé et le service d’assainissement collectif concerné : le service
d’assainissement collectif communal si le déversement a lieu dans le réseau
communal, les services d’assainissement collectif communal et syndical s’il a lieu
dans le réseau infercommunal. Cette autorisation est révisable chaque année
calendaire.

4.3. Conditions_particuliéres _des _déversements des eaux pluviales dans les
ouvrages intercommunaux

Quelle que soit la nature du systéme d’assainissement (séparatif eaux pluviales ou
unitaire), une limitation ou une régulation des apports en eaux pluviales devront étre
recherchées avant leur déversement dans les ouvrages communaux et intercommunaux.

Ainsi, toutes solutions adaptées, compatibles avec les contraintes existantes,
susceptibles de retenir temporairement ou définitivement les eaux pluviales ou de les diriger
directement vers le milieu récepteur sont préconisées.

ARTICLE 5 : DEFINITION DES RESEAUX ET DES OUVRAGES ANNEXES
Les équipements d’assainissement sur le territoire concerné se répartissent en deux
groupes principaux :

- les ouvrages communaux, raccordés aux ouvrages intercommunaux, avec :
. les réseaux de collecte qui assurent la desserte des différentes voies du territoire de la
commune ;
. les dispositifs annexes tels que les avaloirs, les chambres de décantation, les bassins
de stockages, ... ;
. les branchements situés sous le domaine public qui permettent le raccordement des
immeubles aux réseaux communaux ou aux réseaux intercommunaux directement.

- les ouvrages intercommunaux _qui forment I’ossature générale du systéme avec les
collecteurs et les dispositifs annexes (bassins de stockage, chambres a sable, ...) ;

ARTICLE 6 : CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES D'ETABLISSEMENT
DES OUVRAGES

6.1. Les ouvrages communaux

6.1.1. Les ouvrages communaux, hors branchement
Les ouvrages communaux, hors branchement, sont réalisés par la commune pour son
propre compte et/ou par une société fermiere le cas échéant.

6.1.2. Les branchements

Les branchements sont a la charge des particuliers. Ils sont réalisés, selon les situations :
- par une entreprise agréée par la commune ;
- par la société fermiere le cas échéant ;
- par la commune.

6.2. Les ouvrages intercommunaux

Les ouvrages intercommunaux sont réalisés par le SIARB pour son propre compte. Le
financement de ces investissements est assuré en particulier aux moyens de ressources propres
du syndicat. de subventions et d’emprunts.

ARTICLE 7 : DEFINITION DU BRANCHEMENT
Le branchement constitue 1’ouvrage de raccordement de 1'usager au réseau public.
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique (cf. schéma n°1) :

+ un dispositif permettant le raccordement au réseau public,

4 une canalisation de branchement sous domaine public,

4 un ouvrage appelé « boite de branchement » ou «regard de facade », placé sur le
domaine public, le plus prés possible de la limite de propriété. Ce dispositif doit
étre visible et accessible en permanence pour les agents des services
d’assainissement collectif afin qu’ils assurent le controle ef U’entretien du
branchement.

NB : Dans [’éventualité ot la « boite de branchement » ou « regard de facade » se situerait
dans la parcelle privée, conformément a l’article L.1331-11 du Code de la Sante Publigue, les
agents du service d’assainissement doivent avoir accés aux propriétés privées pour
Dapplication des articles L.1331-4 et L.1331-6.

La canalisation de raccordement située en amont de la boite de branchement ainsi que le
dispositif permettant le raccordement 4 1'immeuble ne font pas partie du domaine public.

La partie du branchement située sous le domaine public est incorporée au réseau public
propriété de la commune qui en assure I’entretien. Ce domaine public est étendu jusqu’a la
boite de branchement (1’amont de la boite est exclu du domaine public).

NB : Dans [’eéventualité oii la « boite de branchement » ou « regard de facade » n’existerait
pas, la responsabilite publique s appliquerait a la partie du branchement située a l'aval de la
limite de cloture de la parcelle.
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Schéma n°1 : Description schématique du branchement

: Boite de branchement

Canalisation de branchement

Di: itif de raccor t —

Canalisation publique

RESPONSABILITE PRIVEE 7 7 RESPONSABILITE vrumEOC.L

ARTICLE 8 : MODALITES GENERALES D’ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT SUR
UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL

Quel que soit le type du réseau d’assainissement communal (séparatif et unitaire) et la
nature des rejets concernés (eaux usées domesfiques, eaux usées non domestiques et eaux
pluviales), tout nouveau branchement au réseau d’assainissement communal doit faire I’objet
d’une demande de branchement.

En premier lieu. la demande de branchement est adressée au service d’assainissement
collectif communal pour instruction.

En second lieu, le service d’assainissement collectif communal détermine en accord
avec le propriétaire de la construction a raccorder. le nombre de branchements a installer et les

conditions techniques de leur établissement. au vu de la demande.

Celle-ci est accompagnée du plan de masse (sur support papier et informatique) de la
construction sur lequel seront indiqués trés nettement, de la facade jusqu’au réseau public :
le tracé souhaité pour le branchement :
le diameétre et la pente de la canalisation de raccordement ;
I’emplacement prévu de la « boite de branchement » ou du « regard de fagade » :
les cotes altimétriques et fil d’eau de 'ensemble des éléments constituant le
branchement ;
les caractéristiques du dispositif destiné a éviter tout reflux dans le branchement ;
la nature de tout autre dispositif constituant le branchement.

budu

4l

Si, pour des raisons de convenances personnelles, le propriétaire de la construction a
raccorder demande des modifications aux dispositions arrétées par le service d’assainissement
collectif communal. celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que ces modifications
soient compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement et des
réseaux CONCernes.

En dernier lieu. un arrété de branchement est établi our autoriser le

raccordement sur les réseaux d’assainissement communaux :

ar la commune,

ARTICLE 9 : MODALITES GENERALES D’ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT SUR
UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL

Quels que soient le type du réseau d’assainissement infercommunal (séparatif et
unitaire) et la nature des rejets concernés (eaux usées domestiques, eaux usées non
domestiques ef eaux pluviales). tout nouveau branchement au réseau d’assainissement
intercommunal doit faire 1’objet d’une demande de branchement.

En premier lieu, la demande de branchement est adressée au service d’assainissement
collectif communal pour instruction.

En cas d’avis favorable a la demande,. le service d’assainissement collectif communal
transmet le dossier au service d’assainissement collectif syndical.

En second lieu, les services d’assainissement collectif déterminent conjointement et en

accord avec le propriétaire de la construction a raccorder. le nombre de branchements a
installer et les conditions techniques de leur établissement. au vu de la demande.

Celle-ci est accompagnée du plan de masse (sur support papier et informatique) de la
construction sur lequel seront indiqués trés nettement. de la fagade jusqu’au réseau public :
le tracé souhaité pour le branchement :
le diametre et la pente de la canalisation de raccordement ;
I’emplacement prévu de la « boite de branchement » ou du « regard de fagade » :
les cotes altimétriques et fil d’eau de I’ensemble des éléments constituant le
branchement :
les caractéristiques du dispositif destiné a éviter tout reflux dans le branchement ;
la nature de tout autre dispositif constituant le branchement.

o

4l

Si1, pour des raisons de convenances personnelles, le propriétaire de la construction a
raccorder demande des modifications aux dispositions armrétées par les services
d’assainissement collectif syndical et communal, ceux-ci peuvent lui donner satisfaction sous
réserve que ces modifications soient compatibles avec les conditions d’exploitation et
d’entretien du branchement et des réseaux concernés.

En dernier lieu, deux arrétés de branchement sont établis :

ar la commune, pour autoriser le raccordement sur les
d’assainissement communaux :

- par le STARB, pour autoriser le raccordement sur les réseaux d’assainissement
intercommunaux.

réseaux

ARTICLE 10 : MODALITES GENERALES DE DEVERSEMENTS DANS LE RESEAU
D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL

Quels que soient le type du réseau d’assainissement communal (séparatif et unitaire) et
la nature des rejets concernés (eaux usées domestiques, eaux usées non domestiques et eaux
pluviales), tout nouveau déversement d’eaux usées doit faire 'objet d’une demande de
déversement.

En particulier, le service public d’assainissement collectif n’est habilité a recevoir des
eaux usées qu’aprés usage domestique. Ne peuvent bénéficier du service public
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d’assainissement collectif que les usagers disposant d'une autorisation de déversement aux
réseaux d’assainissement.

Apreés établissement de 1’arrété de branchement. un arrété de déversement est établi par

la commune. pour autoriser le déversement dans les réseaux d’assainissement communaux :

Ces deux arrétés peuvent étre établis simultanément.

ARTICLE 11 : MODALITES GENERALES DE DEVERSEMENTS DANS LE RESEAU
D’'ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL

Quels que soient le type du réseau d’assainissement infercommunal (séparatif et
unitaire) et la nature des rejets concernés (eaux usées domestiques, eaux usées non
domestiques et eaux pluviales), tout nouveau déversement d’eaux usées doit faire I'objet
d’une demande de déversement.

En particulier, le service public d’assainissement collectif n’est habilité a recevoir des
eaux usées qu’'aprés usage domestique. Ne peuvent bénéficier du service public
d’assainissement collectif que les usagers disposant d’une autorisation de déversement aux
réseaux d’assainissement.

Aprés établissement des arrétés de branchement, deux amrétés de déversement sont
établis :

- par la commune. pour autoriser le déversement dans les réseaux
d’assainissement communaux :

- par le SIARB. pour autoriser le déversement dans les réseaux
d’assainissement intercommunaux.

Ces arrétés peuvent étre établis simultanément.

ARTICLE 12 : LES SERVITUDES

Le raccordement au réseau d’assainissement communal ou intercommunal d'un
particulier peut étre réalisé via I’existence d’une servitude de passage a travers une parcelle
voisine.

Le cas échéant. une « convention de servitude » entre les deux (ou plus) propriétaires
doit étre établie devant un notaire.

Une convention de servitude rassemble les fonds servant (qui recoit la servitude) et le
fonds dominant (qui profite de la servitude). La convention de servitude est publiée aux
hypothéques.

Cefte convention précise au minimum :
¢ 1’état civil des propriétaires concernés ;
4 les numéros de parcelles :
+ les secteurs du cadastre ;
¢ la superficie des parcelles.

La convention implique I’ajout d’une nouvelle section au niveau du cadastre.

Le fonds servant doit permettre [’acceés aux agents du service d’assainissement collectif
communal ou syndical (selon la nature du branchement) pour procéder a I'entretien ou a la
réparation du réseau.

Les fravaux ainsi que la rédaction des actes notariés sont a la charge du fonds dominant.

ARTICLE 13 : DEVERSEMENTS INTERDITS
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau
d’assainissement, il est formellement interdit d’y déverser. méme en petites quantités :

le contenu des fosses fixes et des fosses septiques ou dispositifs similaires:

les effluents des fosses septiques ;

les ordures menagéres et les detritus de jardin :

les huiles usagées. les acides. les hydrocarbures ou leurs dérivés halogénés :

les composés cycliques hydrocyclés (phénols, etc...) ou leurs dérivés halogénes :

les métaux lourds. les toxiques, les produits radioactifs :

toute matiere solide, liquide ou gazeuse susceptible d’étre la cause directe ou

indirecte, soit d'un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages

d’évacuation et de traitement, soit d’une dégradation desdits ouvrages ou d’une
géne dans leur fonctionnement ;

4 toute substance pouvant avoir des nuisances olfactives ou dégager soit par elle-
meéme, soit apres melange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux.
toxiques, inflammables ;

¢ toute substance pouvant soif par elle-méme, soit apres meélange avec d’autres
effluents :

- créer une coloration ou donner une saveur au milieu récepteur naturel si ses
eaux sont destinées a étre utilisées pour 1’alimentation humaine,
- nuire a la valorisation agricole des boues :
¢ des effluents dont la temperature est supérieure a 30°C.

* & ¢ > &
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Chapitre II : les eaux usées domestiques

ARTICLE 14 : DEFINITION DES EAUX USEES DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques comprennent :
e les eaux ménageres (lessives, cuisine, toilettes...) ;
e les eaux vannes (urines et matiéres fécales).

ARTICLE 15 : OBLIGATION DE RACCORDEMENT

Comume il est dit a I"article L.1331-1 du code de la santé publique (annexe n°1), tous les
immeubles qui ont acces aux réseaux d’eaux usées établis sous la voie publique pour recevoir
les eaux usées domestiques, soit directement. soit par I'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage. doivent obligatoirement étre raccordés a ce réseau dans un deélai de
deux ans a compter de la mise en service du réseau.

Au terme de ce délai, le propriétaire qui ne s’est pas conformeé a cette obligation est
astreint au paiement d’'une somme équivalente au double de la redevance
d’assainissement qu’il paierait si son immeuble était raccordé au réseau.

Le propriétaire de I'immeuble est tenu d’assurer toutes les contraintes techniques qui
découlent de I’obligation de raccordement. En particulier :

- les propriétaires de fosses septiques ou dispositif similaire qui disposent d’un
réseau public d’assainissement a proximité doivent s’y raccorder conformément
aux articles 4 et 7 du présent reglement en isolant hermétiquement leur fosse
septique ou tout dispositif similaire :

- les propriétaires d’immeubles en contrebas de la chaussée doivent prendre les
dispositions qui s’imposent pour assurer leur raccordement sur les réseaux
d’assainissement collectif (mise en place de dispositif de relévement. ...).

Les immeubles qui sont édifiés postérieurement a 1’exécution des canalisations doivent
y étre raccordés, conformément aux articles 4 et 7 du présent réglement, avant que I'immeuble
soit livre a I’habitation.

Les travaux de raccordement, y compris le branchement sous domaine public et le
dispositif de raccordement sur le réseau communal ou intercommunal. sont a la charge des
propriétaires.

ARTICLE 16 : DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
COMMUNAL - ARRETE DE BRANCHEMENT

Tout nouveau branchement au réseau communal doit faire 1’objet d'une demande
adressée aux services techniques municipaux.

Pour les communes dont la gestion des réseaux d’assainissement est assurée par une
société fermiére, les services techniques municipaux devront indiquer au demandeur la
procédure a suivre.

Cette demande formulée en quatre (4) exemplaires selon le modéle de « demande de
branchement » ci-annexé, doit étre signée par le propriétaire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par
les services d’assainissement collectif et entraine [’acceptation des dispositions du présent
réglement.

Cette demande de branchement doit étre accompagnée d’un plan de masse de la
propriété (sur support papier et informatique) sur lequel sont indiqués de facon précise, la
position souhaitée de la sortie du ou des collecteurs intérieurs ainsi que leurs natures,
diametres et pentes, cotée en altitude et en plan par rapport aux limites séparatives.

A ce stade. I'instruction du dossier de demande de branchement est assurée par le
service d’assainissement collectif communal.

Sur la base des éléments fournis par le demandeur et aprés avis favorable du
service d’assainissement collectif, il est établi un arrété de branchement par la
commune :

Cet arrété précise au minimum :
¢ le nom et I'adresse du fonds desservi,
¢ le nom et I'adresse du branchement,
¢ la dimension et I'implantation du branchement entre le réseau public et 1'unité de
propriéte,
¢ la cote du fil d’eau du branchement venant du fonds privé.

1l indique le cas échéant, pour un fonds & vocation d’activité autre que I’habitation. le
positionnement et I’aménagement dun regard de mesure accessible par le service
d’assainissement a partir de la voie publique.

L’arrété de branchement établit _par la commune précise motamment la
articipation des constructeurs dues par le propriétaire.
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ARTICLE 17 : DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
INTERCOMMUNAL - ARRETE DE BRANCHEMENT

Tout nouveau branchement au réseau intercommunal doit faire 1’objet d'une demande
adressée aux services techniques municipaux.

Pour les communes dont la gestion des réseaux d’assainissement est assurée par une
société fermiere, les services techniques municipaux devront indiquer au demandeur la
procédure a sui

Cette demande formulée en quatre (4) exemplaires selon le modéle de « demande de
branchement » ci-annexé, doit étre signee par le propriétaire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par
les services d’assainissement collectif et entraine 1’acceptation des dispositions du présent
réglement.

Cette demande de branchement doit étre accompagnée d’un plan de masse de la
propriété (sur support papier et informatique) sur lequel est indiqué de fagon précise, la
position souhaitée de la sortie du ou des collecteurs intérieurs ainsi que leurs natures,
diameétres et pentes, cotée en altitude et en plan par rapport aux limites séparatives.

La demande de branchement est alors transmise au service d’assainissement
collectif syndical pour étude.

A ce stade. linstruction du_dossier de demande de branchement est assurée
conjointement _par les services d’assainissement collectif communaux et
intercommunaux.

Sur la base des éléments fournis par le demandeur et aprés avis favorable des

services d’assainissement collectif, il est établi :

- un arrété de branchement par la comimnune ;
- un arrété de branchement par le STARB.

Ces arrétés précisent au minimum :
¢ le nom et I’adresse du fonds desservi,
¢ le nom et ’adresse du branchement,
¢ la dimension et I’implantation du branchement entre le réseau public et ['unité de
Ppropriete,
¢ la cote du fil d’eau du branchement venant du fonds privé.
IIs indiquent le cas échéant, pour un fonds a vocation d’activité autre que 1’habitation, le

positionnement et l'aménagement d'un regard de mesure accessible par le service
d’assainissement a partir de la voie publique.

L’arrété de branchement établit par la commune précise notamment la
participation des constructeurs dues par le propriétaire.

ARTICLE 18 : MODALITES DE REALISATION DE BRANCHEMENTS

18.1. Construction d’'un nouveau réseau

Lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées ou de l'incorporation d’un
réseau pluvial & un résean disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique. la
collectivité pourra. comme il est dit a I'article 1..1331-2 du code de santé publique (annexe
1n°1), exécuter ou faire exécuter d’office, les branchements de tous les immeubles riverains.

Ce branchement s’entend des parties situées sous la voie publique jusque et y compris le
regard le plus proche du domaine privé.

La partie des branchements réalisés d’office est incorporee au réseau public. proprieté
de la commune.

La collectivité peut se faire rembourser aupres du propriétaire de tout ou partie des
dépenses entrainées par les travaux d’établissement de la partie publique du branchement.
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais généraux.
suivant les modalités définies par I'assemblée délibérante.

18.2. Réseau existant — Création de branchement

Pour les immeubles édifiés postérieurement a la mise en service du réseau
d’assainissement et lors de la création d’un nouveau branchement. la partie de ce dernier
situee sous le domaine public est réalisée. apres accord des services d’assainissement collectif
concernés (communal si le branchement s’effectue sur le réseau communal. communal et

syndical si le branchement s’effectue sur le réseau intercommunal). aux frais du propriétaire.

Les travaux sont effectués selon les cas, soit :
- par une entreprise agréée par la commune :
- par la société fermiére :
- par la conumune.

18.3. Réseau existant — Modification de branchement

Pour les immeubles disposant déja d'un branchement, toute modification devra faire
I'objet d'une demande motivée de la part du propriétaire de I'immeuble concerné. Cette
demande sera traitée comme une demande de branchement.

Apres accord des services d’assainissement collectif concernés (communal si le
branchement s’effectue sur le réseau communal, communal et syndical si le branchement
s’effectue sur le réseau intercommunal), les travaux a la charge du propriétaire de 1'immeuble.
seront réalisés selon les cas, soif :

- par une entreprise agréée par la commune :
- par la société fermiere :
- par la commune.
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Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des réglements en vigueur et

notamment :

la seéparation des eaux usées et des eaux pluviales devra étre effectuée a I’intérieur de la
Propriété :
lorsque le réseau public d’assainissement est de type séparatif, les eaux usées
domestiques et les eaux pluviales, collectées séparément sont évacuées par deux
branchements distincts. Le raccordement des eaux pluviales n’est cependant pas
obligatoire :
lorsque le réseau public d’assainissement est de type unitaire, un seul branchement suffit
pour évacuer les eaux usées. Le raccordement des eaux pluviales n’est cependant pas
obligatoire :
le raccordement de plusieurs immeubles sur un méme branchement est interdit : chaque
immeuble doit étre équipé d'un branchement séparé. Sauf accord préalable diment
precise. il n'est réalisé qu'un seul branchement par immeuble ;
les matériaux constituant le branchement doivent étre conformes aux normes en vigueur
et agréés par les services d’assainissement collectif concernés. L’ensemble du
branchement, y compris les raccordements, doit étre étanche a I’eau et les myaux qui le
constituent doivent résister a une pression d’au moins deux (2) atmospheres ;
le diamétre intérieur de la canalisation du branchement, tout en restant inférieur a celui
du collecteur public doit étre au moins égal a un diametre de 0.15m :
le point de départ du branchement au droit de 1’alignement du domaine public sera au
moins d’un (1) metre au-dessous du niveau de la chaussée ;
la pente de la canalisation d’un branchement doit étre au moins égale a ftrois (3)
cenftimetres par métre. Son axe ne présentera aucune brisure :
I’écoulement doit se faire librement. sans zone de stagnation. obstacle ou contre-pente.
la canalisation de branchement se raccordera a l'ouvrage public communal ou
intercommunal au point qui sera fixé par le représentant du service d’assainissement
collectif concerné ;
le dispositif de raccordement de la canalisation de branchement sur le collecteur public
doit étre défini en accord avec le service d’assainissement collectif concerne. Il doit étre
conforme aux prescriptions techniques en vigueur. Le raccordement ne doit créer aucun
obstacle ou saillie a l'intérieur du collecteur. Les enduits seront soigneusement
raccordés a ’entour. Il ne sera laissé aucun matériau et gravat dans la canalisation de
branchement et le réseau public :
le débouché du branchement se fera par rapport a la génératrice de préférence et en
accord avec le représentant de la commune ou du SIARB :

- dans les égouts visitables entre 0,25 et 0.5 m au-dessus du radier :

- dans les égouts non visitables. au niveau de 1'axe du collecteur.

Sinon. il sera nécessaire de créer une descente accompagnée comprenant un T de curage
pour I’entretien :

si la longueur du branchement est supérieure a ftrente (30) metres, un regard
intermeédiaire pourra éire exige :

¢ les travaux sous domaine public sont soumis a déclaration a I’autorité responsable de la
voirie, et a la délivrance d'une autorisation. Tous les concessionnaires occupants du
sous-sol doivent étre informes. Le titulaire de ’autorisation de travaux est responsable
de tous préjudices causés aux tiers, conformément aux réglements de voirie en vigueur,
et ce, pendant une durée au moins égale a un an a compter de la date d’achévement des
travaux ;

+ avant foute exécution, le propriétaire informera le service d’assainissement collectif
communal ou communal et syndical.

ARTICLE 20 : VERIFICATION DU RACCORDEMENT

A I'issue de I’exécution des travaux de branchement et avant la fermeture de la tranchée,
un confrole sera effectué par les représentants des services d’assainissement collectif
concernés (communal ou communal et syndical).

Cette intervention débouchera sur I’édition d'un document établissant la conformité du
branchement :

Dans le cas d’un branchement au réseau_ communal
-par la commune pour la partie concernée du branchement ainsi qu’au niveau du
débouché du branchement sur le réseau communal ;

Dans le cas d’un branchement au réseau intercommunal

- par la commune pour la partie concernée du branchement :

- par le SIARB pour la partie au niveau du débouché du branchement sur le réseau
intercommunal.

ARTICLE 21 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX RESEAUX CONSTRUITS DANS
LE CADRE D’OPERATIONS IMMOBILIERES

Les réseaux destinés a étre intégrés au réseau public. v compris les branchements,
doivent étre construits suivant les prescriptions techniques appliquées aux réseaux réalisés par

les collectivités.

Les opérations de contréle préalable a lintégration sont définies par le service
d’assainissement collectif communal et effectuées par lui, ou sous sa surveillance, aux frais du
lotisseur ou de la copropriété.

Les curages et réfections nécessaires sont également a la charge du lotisseur ou de la
copropriete.

Les réseaux devant rester en parties privatives doivent étre conformes aux prescriptions
du présent réglement.

Le raccordement des réseaux priveés aux collecteurs publics se fait par branchements
respectant les prescriptions du présent réglement.
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La limite de prise en charge de I"exploitation par le service d’assainissement est comme
pour les branchements ordinaires, le regard visitable obligatoirement implanté en limite de
propriéee.

ARTICLE 22 : PAIEMENT DE FRAIS D’ETABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS EN

PARTIE PRIVEE (RESPONSABILITE PRIVEE)
Toute installation de branchement est a la charge du propriétaire.

En cas de recours a une entreprise agréée par la commune pour la réalisation des travaux
de branchement, ['usager régle directement les frais engagés.

En cas de recours au fermier ou a la commune pour la réalisation des travaux de
branchement. ['usager régle le colit du branchement sur la base de la facture établie par le
service d’assainissement collectif.

Les sommes dues pour les travaux d’exécution du branchement sont exigibles 4 la mise
en service du branchement.

Les travaux doivent étre terminés dans un délai de deux mois suivant la date
d’acceptation de la demande par le service.

ARTICLE 23 : PARTICIPATION FINANCIERE DES PROPRIETAIRES D' IMMEUBLES
NEUFS

Comme il est dit a I"article L.1331-7 du code de la santé publique (annexe n°1). les
propriétaires des immeubles édifiés postérieurement a la mise en service des réseaux
d’assainissement collectif auxquels ces immeubles sont raccordés, sont astreints a verser une
participation financiére appelée « participation des constructeurs », pour tenir compte de
I’économie réalisée par eux. en évitant une installation d’évacuation d’épuration individuelle.

Le montant de la participation des propriétaires est égal au maximum a 80% du cotit de
fourniture et de pose d'une ou des installations d’épuration individuelle. Elle est déterminée
par I'assemblée délibérante des collectivités concernées et est révisable,

Le colit des équipements particuliers qui seraient imposés par la collectivité et les
services d’assainissement collectif communal (raccordement au réseau communal) ou
communal et syndical (raccordement au réseau intercommunal) pour autoriser le
raccordement au réseau tels que poste de refoulement. dégraisseur. déshuileur.... sont a la
charge du propriétaire ou du demandeur.

La participation sera per¢ue dés la mise en service du branchement. elle a le caractére
d’une redevance et sera recouvrée par voie d'un titre de recette émis par le maire.

ARTICLE 24 : REGIME DES EXTENSIONS REALISEES SUR L'INITIATIVE DES
PARTICULIERS

Lorsque le service d’assainissement collectif communal réalise des travaux d’extension
sur I'initiative de particuliers. ces derniers s’engagent a lui rembourser le montant des travaux
correspondants.

Dans le cas ou les engagements de remboursement des dépenses sont faits
conjointement par plusieurs propriétaires. le service d’assainissement collectif communal
détermine la répartition des dépenses enfre ces propriétaires en se conformant a l'accord
spécial intervenu entre eux.

A deéfaut d’accord spécial. la participation totale des propriétaires dans la dépense de
premier établissement est partagé entre eux proportionnellement aux distances qui séparent
I"origine de leurs branchements de 1origine de I"extension.

ARTICLE 25 : SURVEILLANCE, ENTRETIEN, REPARATIONS, RENOUVELLEMENT DE
LA PARTIE DES BRANCHEMENTS SITUES SOUS LE DOMAINE PUBLIC

La surveillance, 1'entretien. les réparations et le renouvellement de tout ou partie des
branchements situés sous le domaine public sont a la charge du service d’assainissement
collectif communal.

Dans le cas ou il est reconnu que les dommages v compris ceux causés aux tiers sont
dus a la négligence. a I'imprudence ou a la malveillance d’un usager. voire a la simple
inobservation des réglements. les interventions des services d’assamissement collectif
concernés pour enfretien ou réparation sont  la charge du responsable de ces dégits.

Les services d’assainissement sont en droit d’exécuter d’office. aprés information
préalable de l'usager et a ses frais, tous les travaux de remise en état du réseau et des
équipements dont il serait amené a considérer la nécessité, notamment en cas d’inobservation
du présent réglement ou d’atteinte a la sécurité et a 1’environnement sans préjudice des
sanctions prévues a I'article 66 du présent réglement.

Chaque propriétaire devra veiller :

- a faciliter. en toute circonstance. I’accés a la boite de branchement (ou regard de
facade) aux agents du ou des services d’assainissement collectif :

- a enfretenir et & maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté I’ensemble
des éléments constituant la partie du branchement sous domaine privé. Le
dispositif destiné a éviter tout reflux d’eaux depuis les réseaux publics devra faire
I"objet d'une attention particuliére.
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ARTICLE 26 : CONDITIONS DE SUPPRESSION OU DE MODIFICATION DES
BRANCHEMENTS

Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraineront la suppression
du branchement ou sa modification, les frais correspondants seront mis a la charge de la
personne ou des personnes ayant déposé la demande de permis de démolition ou de construire.

La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou
de la transformation de l'immeuble sera exécutée par le service d’assainissement collectif
communal ou par une entreprise agréée par lui, sous sa direction.

ARTICLE 27 : DEMANDE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL - ARRETE DE DEVERSEMENT

Tout nouveau déversement aux réseaux d’assainissement communal ou tout changement
d’usage des eaux déversées au réseau d’assainissement communal doit faire ’objet d’une
demande adressée aux services techniques municipaux.

Cette demande formulée en quatre (4) exemplaires selon le modeéle de « demande de
branchement » ci-annexé, doit étre signee par le propriétaire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par
les services d’assainissement et entraine 1’acceptation des dispositions du présent réglement.

A ce stade, I’instruction du dossier de demande de déversement est assurée par le

service d’assainissement collectif communal.

Sur la base des éléments fournis par le demandeur et aprés avis favorable du
service d’assainissement collectif, il est établi :

- un arrété de déversement par la commune ;

Cet arrété précise :
¢ D"activité de I’occupant,
+ ['usage qui sera fait de ’eau avant rejet ;
¢ l"adresse du branchement au réseau public d’alimentation en eau, au milieu naturel
(prise en riviere, prise en nappe) :
¢ D"adresse du branchement au réseau public d’assainissement ;
¢ le cas échéant, le prétraitement a mettre en place.

L arrété d’autorisation de déversement au réseau d’assainissement collectif communal

est envoyé a lusager et 4 l'organisme chargé de la facturation de la redevance
d’assainissement.

ARTICLE 28 : DEMANDE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL - ARRETE DE DEVERSEMENT

Tout nouveau déversement au réseau d’assainissement intercommunal ou touf
changement d’usage des eaux déversées au réseau d’assainissement infercommunal doit faire
I’objet d’une demande adressée aux services techniques municipaux.

Cette demande formulée en quatre (4) exemplaires selon le modéle de « demande de
branchement » ci-annexé, doit étre signée par le propriétaire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par
les services d’assainissement et enfraine 1’acceptation des dispositions du présent réglement.

La demande de déversement est alors transmise au service d’assainissement

collectif svndical pour étude.

A ce stade, linstruction du dossier de demande de déversement est assurée
conjointement par__les  services d’assainissement  collectif _communaux et
intercommunaux.

Sur_la base des éléments fournis par le demandeur et aprés avis favorable des

services d’assainissement collectif. il est établi :

—un arrété de déversement par la commune ;
_un arrété de déversement par le SIARB.

Ces arrétés précisent :
¢ Dactivité de I’occupant,
+ I'usage qui sera fait de I’eau avant rejet ;
¢ I’adresse du branchement au réseau public d’alimentation en eau, au milieu naturel
(prise en riviére, prise en nappe) :
¢ D’adresse du branchement au réseau public d’assainissement :
4 le cas échéant, le prétraitement a mettre en place.

L’arrété d’autorisation de déversement au réseau d’assainissement collectif
intercommunal est envoyé a ['usager et a I’organisme chargé de la facturation de la redevance
d’assainissement.

ARTICLE 29 : REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT POUR LES REJETS APRES USAGE
DOMESTIQUE

En application des articles R.2333-121 et suivants du code des collectivités territoriales
(annexe n°2), I'usager domestique raccordé a un réseau public d’évacuation de ses eaux usées
est soumis au paiement de la redevance d’assainissement.

Le montant de cette redevance d’assainissement est calculée sur les bases et l'assiette
indiquées sur l'arrété d’autorisation de deéversement, conformément aux dispositions de
I"article 59 du présent réglement.
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ANNEXE : NOTICE EXPLICATIVE

PLAN LOCAL D'URBANISME DE BOUGIVAL

= teneur en phosphore total exprimé en P aprés décantation de deux heures :
inférieure ou égale 4 20 mg/1 :

= feneur en matiéres exfractibles au trichloréthyléne ou a I’hexane (graisses et
huiles) : inférieure ou égale a 100 mg/L.

ARTICLE 32 : DEMANDE DE BRANCHEMENT POUR DES EAUX USEES NON
DOMESTIQUES

La demande de branchement pour des eaux usées non domestiques est soumise aux
dispositions définies aux articles 16 et 17 du présent réglement.

ARTICLE 33 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS D’EAUX
USEES NON DOMESTIQUES
Les établissements consommateurs d’eau a des fins autres que domestiques devront,
s’ils en sont requis par le service public d’assainissement concerné, étre pourvus d’au moins
deux branchements distincts :
= un branchement d’eaux usées domestiques,
= un branchement d’eaux usées non domestiques.

Chacun de ces branchements devra étre pourvu d'un regard de visite agréé pour y
effectuer des prélévements et mesures, placé a la limite de la propriété, sur le domaine public,
pour étre facilement accessible a toute heure, aux agents des services public d’assainissement
(Cf article 7 du présent réglement).

Un dispositif d’obturation, permettant de séparer le réseau public de 1'établissement
concerné, peut a I'initiative du service public d’assainissement concerné, étre placé sur le
branchement des eaux non domestiques.

En outre, les branchements seront réalisés selon les prescriptions des articles 18 & 20 du
présent réglement.
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